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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr S/2043/LM/W-458/2026
z dnia 26.06.2026 r.
Laboratorium Mikrobiologiczne

Klient CENTRUM KULTURY w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13,
58-330 Jedlina-Zdr¢j*
Zamowienie nr S/2043/2026 z dnia: 16.06.2026 r.
Cel badania Okreslenie jako$ci wody zgodnie z zamowieniem i uzgodnieniami*
Badany obiekt Woda na ptywalniach*
Dane dotyczace badanej probki
Probke pobrat Michat Kustra — upowazniony pracownik PSSE w Watbrzychu**

PN-EN ISO 19458:2007. Jakos¢ wody — Pobieranie probek do
analiz mikrobiologicznych™*

Nr protokotu pobrania prébki 2043/2026* z dnia 16.06.2026 r.**

Metoda pobierania probki

Nr prébki nadany przez prébkobiorce 1%

Ptywalnia odkryta ,Letni Park Wodny”, ul. Ktodzka, 58-330 Jedlina-
Zdréj — wodny plac zabaw nr 3 — z urzgdzenia typu ,parasol”™*

Miejsce pobrania probki

Data przyjecia probki do badania 16.06.2026 r. godz. 11:05

Kod prébki nadany przez laboratorium | W-458

Warunki transportu prébki Termotorba z wktadami chtodzgcymi**

Prébke pobrano w dniu 16.06.2026 r., godz. 09:35**
Opis prébki dostarczonej Temperatura wody w czasie pobierania: 14,1 °C**
do laboratorium Stezenie biocydu (chloru wolnego): 3,0 mg/I**

Stan prébki prawidtowy.

* Dane dostarczone przez klienta.

** Dane dostarczone przez probkobiorce.

Oddziat Laboratoryjny nie uczestniczyt w pobieraniu i transporcie prébki.

Wyniki odnosza sie wytgcznie do otrzymanej i zbadanej prébki.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko
w catosci.

Klientowi przystuguje prawo reklamaciji.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr S/2043/LM/W-458/2026

WYNIKI BADAN

Data i godzina wykonania badania: 16.06.2026 r., godz. 12:50 — 26.06.2026 r., godz. 10:00

Wartos¢
Parametr Metoda badawcza Jednostka Wynik parametryczna

PN-EN ISO 11731:2017-08

Liczba bakterii z PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12
rodzaju Legionella |Metoda filtracji membranowe;j,

Matryca B, Procedura 7, podtoze GVPC

jtk/100 ml nie wykryto” |0

Objasnienia:

Podczas przechowywania oraz w trakcie analizy nie zaobserwowano Zzadnych szczegoélnych zdarzen, ktére
mogtyby mie¢ wptyw na wynik badania prébki.

Maksymalna objetos¢ uzyta w analizie: 100 ml.

) Granica wykrywalnosci 1 jtk/100 ml.

Wartos¢ parametryczna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

Autoryzowat Zatwierdzit
Brajan Pochron

KIEROWNIK
Oddziatu Laboratoryjnego
mgr Kamila Binkowska

/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

KONIEC SPRAWOZDANIA

Otrzymuija:
1. CENTRUM KULTURY w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrg;j
2. aa
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