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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/2043/LM/W-459/2026  
z dnia 26.06.2026 r.

  Laboratorium Mikrobiologiczne

Klient CENTRUM KULTURY w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 
58-330 Jedlina-Zdrój*

Zamówienie nr S/2043/2026 z dnia: 16.06.2026 r.

Cel badania Określenie jakości wody zgodnie z zamówieniem i uzgodnieniami*

Badany obiekt       Woda na pływalniach*

Dane dotyczące badanej próbki

Próbkę pobrał Michał Kustra – upoważniony pracownik PSSE w Wałbrzychu**

Metoda pobierania próbki PN-EN ISO 19458:2007. Jakość wody – Pobieranie próbek do 
analiz mikrobiologicznych**

Nr protokołu pobrania próbki 2043/2026** z dnia 16.06.2026 r.**

Nr próbki nadany przez próbkobiorcę 2**

Miejsce pobrania próbki Pływalnia odkryta „Letni Park Wodny”, ul. Kłodzka, 58-330 Jedlina-
Zdrój – wodny plac zabaw nr 2 – z urządzenia typu „muchomor”**

Data przyjęcia próbki do badania 16.06.2026 r. godz. 11:05

Kod próbki nadany przez laboratorium W-459

Warunki transportu próbki Termotorba z wkładami chłodzącymi**

Opis próbki dostarczonej                            
do laboratorium

Próbkę pobrano w dniu 16.06.2026 r., godz. 09:45**
Temperatura wody w czasie pobierania: 14,1 °C**
Stężenie biocydu (chloru wolnego): 2,62 mg/l**
Stan próbki prawidłowy.

* Dane dostarczone przez klienta.
** Dane dostarczone przez próbkobiorcę.
Oddział Laboratoryjny nie uczestniczył w pobieraniu i transporcie próbki. 
Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko 
w całości.
Klientowi przysługuje prawo reklamacji.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Wałbrzychu 

58-302 Wałbrzych, ul. Armii Krajowej 35c, 
 tel. 746 679 221

e-mail: psse.walbrzych@sanepid.gov.pl
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 KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego
mgr Kamila Binkowska

/pismo wydane w postaci elektronicznej, 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr S/2043/LM/W-459/2026                                                                                               

WYNIKI BADAŃ

Data i godzina wykonania badania: 16.06.2026 r., godz. 12:50 – 26.06.2026 r., godz. 10:00

Parametr Metoda badawcza Jednostka Wynik
Wartość

parametryczna

Liczba bakterii z 
rodzaju Legionella 

PN-EN ISO 11731:2017-08
PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 
Metoda filtracji membranowej, 
Matryca A, Procedura 7, podłoże GVPC

jtk/100 ml nie wykryto1)  0
 

Objaśnienia:
Podczas przechowywania oraz w trakcie analizy nie zaobserwowano żadnych szczególnych zdarzeń, które         
mogłyby mieć wpływ na wynik badania próbki.
Maksymalna objętość użyta w analizie: 100 ml.
1) Granica wykrywalności 1 jtk/100 ml.
Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie            
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

                              Autoryzował                                                              Zatwierdził
                                      Brajan Pochroń

KONIEC SPRAWOZDANIA

Otrzymują:
1. CENTRUM KULTURY w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój
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