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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr S/2234/LM/W-491/2026

z dnia 26.06.2026 r.
Laboratorium Mikrobiologiczne

Klient

CENTRUM KULTURY w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13,
58-330 Jedlina-Zdroj*

Zamowienie nr

S/2234/2026 z dnia: 25.06.2026 .

Cel badania

Okreslenie jakosci wody zgodnie z zamowieniem*

Badany obiekt

Woda na ptywalniach*

Dane dotyczace badanej probki

Prébke pobrat

Michat Kustra — upowazniony pracownik PSSE w Watbrzychu**

Metoda pobierania probki

PN-EN ISO 19458:2007. Jako$¢ wody — Pobieranie prébek do
analiz mikrobiologicznych™**

Nr protokotu pobrania prébki 2234/2026** z dnia: 25.06.2026 r.**

Nr prébki nadany przez prébkobiorce | 2234**

Miejsce pobrania probki

Plywalnia odkryta ,Letni Park Wodny”, ul. Klodzka, 58-330 Jedlina-
Zdréj — niecka brodzika — w najgtebszym miejscu wysokos¢ stupa
wody 0,40 m**

Data przyjecia probki do badania 25.06.2026 . godz. 09:10

Kod prébki nadany przez
laboratorium

W-491

Warunki transportu prébki

Termotorba z wktadami chtodzgcymi**

Opis prébki dostarczonej
do laboratorium

Prébke pobrano w dniu 25.06.2026 r., godz. 08:45**
Stan prébki prawidtowy.

Oddziat Laboratoryjny nie

w catosci.

* Dane dostarczone przez klienta.
** Dane dostarczone przez préobkobiorce.

Wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej i zbadanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko

Klientowi przystuguje prawo reklamaciji.

uczestniczyt w pobieraniu i transporcie probki.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr S/2234/LM/W-491/2026

WYNIKI BADAN

Data wykonania badania: 25-26.06.2026 r.

Parametr Metoda badawcza Jednostka

Wynik

Wartos¢

parametryczna

. PN-EN ISO 16266-2:2022-04
NPL Pseudomonas aeruginosa Metoda NPL NPL/100 ml

0

0"

Objasnienia:

mogtyby mie¢ wptyw na wynik badania prébki.

Podczas przechowywania oraz w trakcie analizy nie zaobserwowano zadnych szczegoélnych zdarzen, ktére

") Warto$¢ parametryczna okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

Autoryzowat Zatwierdzit

Brajan Pochroh

KIEROWNIK
Oddziatu Laboratoryjnego
mgr Kamila Binkowska

/pismo wydane w postaci elektronicznej,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

KONIEC SPRAWOZDANIA

Otrzymuija:

1. CENTRUM KULTURY w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrd;j

2. aa

PSSE w Watbrzychu LAB Zatgcznik nr 18 do 10-LAB-02 Data wydania 31.01.2025r.
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